DOC-27-11742941-DA-P1

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Hasmark vandveerk
Bomosen 4
Hasmark
5450 Otterup
DANEMARK
Dato 28.08.2018
Kundenr. 10047054
- ANALYSERAPPORT 1909586 - 488101
'g Ordre 1909586 Hasmark Vandveerk - Strand ledningsnet
% Analyse nr. 488101 Drikkevand Danmark
g Projekt 4213 Hasmark Vandveerk Drikkevand
E Prgvens ankomst 16.08.2018
5 Prgvetagning 16.08.2018 11:20
% Pravetager AL-North Pia Rosendahl Larsen
E Kunde-pragvebetegnelse 30526700
S Formal Drikkevandskontrol, ledningsnet
() . . .
8 Omfang Begraenset kontrol + organisk mikroforurening
]
E Udtagningssted Hasmark Vandvaerk - Ledningsnet
T . Ledningsnet - Strand
£ Anleegs-ID 82329
3 Vejledende
] veerdier iht.
= Pavisnings- Kvantifi- ~ BEK nr.
% Enhed Resultat greense  ceringsgr. 802 Metode
o
> Fysisk-kemisk Parameter
8 [pH-veerdi (feltmaling) 7,74 2 7-8,5 DS EN ISO 10523
& [Temperatur (Feltmaling) °C 20,1 0 DIN 38404-4 (C 4)
& |Ledningsevne ved 20 °C (Feltméaling) uS/cm 720 10 DS EN 27888
~
o, Sensorisk undersggelse
Y |[Farve (Feltmaling) Ingen DS EN ISO 7887
Q |Klarhed (Feltmaling) Klar visuelt
= |Lugt (Feltmaling) Ingen lugt DEV B1/2
= |Smag (Feltmaling) Ingen DEV B1/2
(]
& Uorganiske sporstoffer
S ‘Jem ‘ugn ‘ 5,15 (x)‘ 3 ‘ 10 ‘ 200 ‘DIN EN ISO 17294-2 (M014, MOlS,‘
k; MO049)
X
© Gasser
2 [Fri oxygen (02) (feltmaling) mg/l \ 90 007 | 02 | 5 | DS EN 25814 \
%’ Pesticider og nedbrydningsprodukter
< |Methyl-Desphenyl-Chloridazon ug/l 0,02 (x)] 0,01 0,02 0,1 DIN EN l?rgo}jl)?zg% 1997-11 W)
© .
2 |Desphenyl-Chloridazon ug/l 0,14 0,01 0,02 0,1 DIN EN ISO 11369 : 1997-11 U
% (mod.)(BB)
3 Mikrobiologisk undersggelse
§ Kimtal ved 22°C CFU/1ml 7 0 200 EN ISO 6222:1999
é E. coli CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1
ﬁ Coliforme bakterier CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1
é Krydset "(x)" | resultatspalten betyder at indholdet af det pageeldende stof er imellem pavisningsgraensen og kvantificeringsgraensen.
g u) Analyseret pa andet akkrediteret Agrolab-laboratorie
©
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Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 17025:2005. Udelukkende ikke akkrediterede parametre er markeret med
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Dato 28.08.2018

Kundenr. 10047054
ANALYSERAPPORT 1909586 - 488101

Agrolab grupper laboratorier

Undersggt af
(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret til metoden citerede ISO/IEC
17025:2005, Akkreditering certifikat: D-PL-14289_01_00

Metode

DIN EN ISO 11369 : 1997-11 (mod.)
Prgvetagning er udfert i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458

Testens begyndelse: 17.08.2018
Testens afsluting: 28.08.2018

Testresultaterne geelder udelukkende for testens genstande. Ved pragver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse
forudszetninger. Resultaterne pa rapporten fremsendes iht. skriftligt sendt forenklet ordrebekrzeftelse iflg. ISO/IEC 17025:2005, Afs. 5.10.1.

AGROLAB Umwelt Kiel Frau Naujeck, TIf. / 7877 5452
Kundeservice drikkevand
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